KHS JmK se sidlem v Brné

oddéleni hygieny obecné a komunalni
Uzemni pracovisté Bieclav a Hodonin
Bc. Bretislav Uhlif

Sovadinova 12, 690 85 Breclav

Témice, 26.8.2024
Témice - rekonstrukce détského bazénu

Vyhodnoceni zkusebniho provozu

Détsky bazén byl po celkové rekonstrukci technologie Gpravny vody , télesa a ochozu
bazénu a vybaveni atrakcemi pfedan investorovi — obci Témice dne 17.6.2024.

Po tydennim praktickém ovéfovani instalované technologie byl proveden 1. odbér vzork
pro laboratorni rozbor.

Na zakladé poZadavku KHS byla pfed zahajenim zkuSebniho provozu pro vefejnost
provedena oprava umisténi odbérného mista vzork( natokové vody.

PGvodni umisténi ( za filtry ) bylo nahrazeno instalaci za dévkovanim desinfekéniho
prostredku.

Dalsi odbéry byly provadény vidy se 14 — dennim intervalem. Posledni byl proveden
dne 19.8.s pozitivnim nalezem na pfitoku do bazénu, i kdyZ voda v samotné n4drzi byla
v poradku. PFi¢inou bylo tedy zanedbani obsluhy — nevygisténa piskova filtrace.

Byla provedena okamZita ndprava pfed zahdjenim denniho provozu a provedeno
pouceni obsluhy.

Pfedchozi odbéry byly bez zavad.

V Upravné je instalovana ndsledujici technologie:

° 2 cirkulacni cerpadla 2,2 kW ( hlavni SPECK BADU 40 a zalozni WINNER 300T )

* 2 piskové filtry BARENT 750 fizené 6 — cestnymi ventily

° Frekvencni méni¢ GD 20 pro hlavni ¢erpadlo k zaji§téni potfebného vykonu motoru

* Automatické monitorovani a Uprava vody zafizenim ProMinent DULCOPOOL DM 3

e tfi membranova Cerpadla BETA pro davkovani chemikalii do vstfikovacich bodt
vytlacného potrubi

Béhem zkuSebniho provozu byla prokazéna zplsobilost uvedeného technologického
vybaveni Upravny bazénové splnit poZadavky na mikrobiologické a fyzikalné-chemické
ukazatele jakosti vod umelych koupalist dle pfilohy &. 8, vyhlasky &. 238/2011 Sb.

S pozdravem Karel Kral,

starosta obce
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