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MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., Jeremiášova 1249/7, 155 00 Praha 5

MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.
Jeremiášova 1249/7, Stodůlky

155 00 Praha 5

ČÍSLO

HIP:

Investor:

Kraj:

Místo stavby:

Zodp. projektant:

±0,000 = 350,000 m.n.m

ČÍSLO PARÉ AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO

Formát:

Číslo výkresu:

Číslo zakázky:

Měřítko:

Stupeň:

Datum:

Vypracoval:

Kontrola:

PROJEKTANT ČÁSTI PD

INVESTOR

Ing. Radim Vaníček

Ing. Radim Vaníček

GENERÁLNÍ DODAVATEL A PROJEKTANT STAVBY

1:100

DATUM POPIS ZMĚNY PODPISJMÉNO

REVIZE

Název stavby: A0

Název výkresu :
Dispozice technologie chlazení

Část :

Objekt Hypermarketu Makro, Jeremiášova 1249/7, 155 00 Praha 5
Hlavní město Praha

DOKUMENTACE PRO VéBĚR ZHOTOVITELE

DVZ

Ing. Radim Vaníček

11/2024

20.11.2024

Stavební objekt :

 -  ROZVODY  POTRUBÍ  CHLADIVA  A ELEKTRO KABELÁŽE INSTALOVANÉ NA PŘIPRAVENOU KONSTRUKCI NEBO ZAVĚŠENÉ  NA TRAPÉZOVÉM STROPĚ
     MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ OD ROZVODŮ CHLADIVA A ELEKTRO KABELÁŽE JE 50kg NA 1bm
    ROZTEČ ZÁVĚSŮ/KOTEVNÍCH BODŮ JE MAX. 1,5m;  STAVBA  ZAJISTÍ BODY PRO UCHYCENÍ ZÁVĚSŮ

LEGENDA:

125 / 250 / 500

BAREVNÉ ZNAČENÍ CHLADICÍCH SPOTŘEBIČŮ

CHLADICÍ NÁBYTEK A BOXY

MRAZICÍ NÁBYTEK A BOXY

DOCHLAZOVANÉ PROSTORY (PŘÍPRAVNY / CHODBY / PŘÍJMY)

CHLADICÍ / MRAZICÍ SPOTŘEBIČE NAPOJENÉ NA KOMPRESOROVOU JEDNOTKU Č.1

CHLADICÍ / MRAZICÍ SPOTŘEBIČE NAPOJENÉ NA KOMPRESOROVOU JEDNOTKU Č.2

CHLADICÍ / MRAZICÍ SPOTŘEBIČE NAPOJENÉ NA KOMPRESOROVOU JEDNOTKU Č.3

CU POTRUBÍ A ELEKTRO KABELÁŽ SPOJUJÍCÍ CHLADICÍ SPOTŘEBIČE S KOMPRESOROVOU JEDNOTKOU Č.3

CU POTRUBÍ A ELEKTRO KABELÁŽ SPOJUJÍCÍ CHLADICÍ SPOTŘEBIČE S KOMPRESOROVOU JEDNOTKOU Č.2

CU POTRUBÍ A ELEKTRO KABELÁŽ SPOJUJÍCÍ CHLADICÍ SPOTŘEBIČE S KOMPRESOROVOU JEDNOTKOU Č.1

CHLADICÍ / MRAZICÍ SPOTŘEBIČE NAPOJENÉ NA KOMPRESOROVOU JEDNOTKU Č.3

CU POTRUBÍ A ELEKTRO KABELÁŽ SPOJUJÍCÍ CHLADICÍ SPOTŘEBIČE S KCHJ (KONDENZAČNÍ CHLADICÍ JEDNOTKA)
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