
 

 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace 

 

 

 

Zadavatel: HACO, spol. s r.o.

Sídlo:  Svobody 826/88, Liberec XV 

Zastoupený: Ing. Martinem Havlínem, jednatelem

IČ:  61535699 

 

 

Název zakázky: 

 

 

 

„Dodávka průmyslového chladi

 

Zadavatel poskytuje toto následující vysv

uvedené zakázce. 

 

 

 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace

Jaká je vzdálenost stroje od stávajícího rozvad

 

Znění vysvětlení zadávací dokumentace

Vzdálenost stroje od stávajícího rozvad

 

 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Je součástí dodávky elektroinstalace i jišt

 

Znění vysvětlení zadávací dokumentace 

Ano, jištění je součástí elektroinstalace.

 

 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Hlučnost 73 dB je akustický tlak nebo akustický výkon a v jaké vzdálenosti?

 

Znění vysvětlení zadávací dokumentace 

Hlučnost 73 dB je akustický tlak a m

 

 

 

tlení zadávací dokumentace - Soubor dodatečných informací 

zadavatele č. 2 

HACO, spol. s r.o. 

Svobody 826/88, Liberec XV - Starý Harcov, 460 15 Liberec

Martinem Havlínem, jednatelem 

myslového chladiče pro společnost HACO, spol. s r.o.“
 

Zadavatel poskytuje toto následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující

ětlení zadávací dokumentace č. 1: 

Jaká je vzdálenost stroje od stávajícího rozvaděče elektroinstalace? 

tlení zadávací dokumentace č. 1: 

Vzdálenost stroje od stávajícího rozvaděče elektroinstalace bude 85m. 

ětlení zadávací dokumentace č. 2: 

ástí dodávky elektroinstalace i jištění? 

tlení zadávací dokumentace č. 2: 

ástí elektroinstalace. 

ětlení zadávací dokumentace č. 3: 

akustický tlak nebo akustický výkon a v jaké vzdálenosti?

tlení zadávací dokumentace č. 3: 

je akustický tlak a měří se ze vzdálenosti 1 m od věže. 

 

ných informací 

Starý Harcov, 460 15 Liberec 

nost HACO, spol. s r.o.“ 

zadávací dokumentace vztahující se k výše 

akustický tlak nebo akustický výkon a v jaké vzdálenosti? 



 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Má být chladič napojen na ně

vyfukováno do haly? 

 

Znění vysvětlení zadávací dokumentace 

Chladič bude napojený na př

zima/léto, který je součástí dodávky.

 

 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Požadavek na 2 čerpadla v chladi

okruhů? 

 

Znění vysvětlení zadávací dokumentace 

Požadavek na 2 čerpadla je požadavke

 

 

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace 

Bude umožněna prohlídka lokality?

 

Znění vysvětlení zadávací dokumentace 

Vzhledem k charakteru předmě

 

 

 

Informace o prodloužení lh

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 

podání nabídek zůstává nezmě

 

 

 

 

V Liberci, dne 1.11. 2018 
 

 

 

ětlení zadávací dokumentace č. 4: 

nějaké VZT potrubí nebo veškeré teplo z kondenzátoru bude 

tlení zadávací dokumentace č. 4: 

de napojený na přednastavitelný distributor s automatickou klapkou s režimem 

dodávky. 

ětlení zadávací dokumentace č. 5: 

erpadla v chladiči jsou z důvodu zálohy nebo z důvodu 2 nezávislých 

tlení zadávací dokumentace č. 5: 

požadavkem zadavatele. 

ětlení zadávací dokumentace č. 6: 

na prohlídka lokality? 

tlení zadávací dokumentace č. 6: 

ředmětu plnění není prohlídka místa plnění nezbytná.

Informace o prodloužení lhůty pro podání nabídek 

tu pro podání nabídek do 12. 11. 2018 do 10:00 hodin

ěněno. 

HACO, spol. s r.o.

Ing. Martin Havlín, jednatel

 

jaké VZT potrubí nebo veškeré teplo z kondenzátoru bude 

automatickou klapkou s režimem 

ůvodu 2 nezávislých 

nezbytná. 

10:00 hodin. Místo pro 

HACO, spol. s r.o. 

, jednatel 


